
ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI A SERVIZIO DELL'OSPEDALE VETERINARIO 
QUALI LOCALI FARMACIA, REPARTO ISOLAMENTO PICCOLI ANIMALI E LOCALE 

MANIPOLAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI
CODICE EDIFICIO: P05-E04

TIVLE C I
NERA

M

UR
EP

S

UD
IU

.D

ATIEG

IIVC CC
I

II
S

A.

ST

M Piazza Università 1 - 06123 Perugia
RIPARTIZIONE TECNICA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

OGGETTO:

- PROGETTO ESECUTIVO -

PROGETTISTI:

STUDIO A
SOCIETA' DI PROGETTAZIONE S.S.

VIA TIBERINA N° 36/E 06050 COLLEPEPE (PG)
TEL. e FAX 075/8789540 e-mail: info@studioa.perugia.it

p.i. 02487360543

Perito Industriale: 
FRATI ENDRIO Ingegnere: 

ANTONINI SARA

ELABORATO:

Revisioni:

1

2

3

Data:

Data:

Descrizione:

Descrizione:

Architettonico: 
SUBICINI ROBERTO

Ingegnere: 
ANTONELLI ROBERTO

LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE DI QUESTA TAVOLA E' VIETATA A TERMINI DI LEGGE

DATA: NOVEMBRE 2018

SCALA: 1:50

CARTELLA: 1326 - 17

CODICE COMMESSA: FASE PROGETTO: CODICE TECNOLOGIA: REVISIONE: NUMERO ELABORATO:

17-01 PE IE 00 09

Ingegnere: 
FAINA FRANCESCO

R.U.P.: 
FABIO PRESCIUTTI

Data: Descrizione: 

Schema a blocchi Linea privilegiata da QZ1.QF21
Cavo: FG16OM16 4x6 mmq + PE

Posa: 32 (CEI 64-8)

Linea privilegiata da UPS
Cavo: FG16OM16 4x10 mmq + PE

Posa: 32 (CEI 64-8)

Linea QZ1.QF2
Cavo: FG16OM16 4x10 mmq + PE
Posa: 32 (CEI 64-8) 

ac
dc UPS

Gruppo di continuità

Locale tecnico centrale trattamento aria

Linea QG.Q60
Cavo: FG16OM16 (4x50 + 1x25) mmq + PE
Posa: 34A (CEI 64-8)

QZ2
Quadro di zona centrale trattamento aria

Locale tecnico centrale trattamento aria

Linea QG.Q58
Cavo: FG16OM16 4x25 mmq + PE
Posa: 34A (CEI 64-8)

Alimentazione da quadro BT (cabina di trasformazione MT/BT)

QG
Quadro generale edificio (ESISTENTE)

Piano seminterrato (locale tecnico)
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230/400V 3F+N (PRIVILEGIATA)

Utenze
locali isolamento piccoli 

animali / antiblastici

Utenze
centrale trattamento aria

LEGENDA
Quadro elettrico

Gruppo di continuità

Conduttore equipotenziale

Linea di energia privilegiata

Linea di energia ordinaria

ac
dc

QG
Quadro di zona isolamento piccoli animali/antiblastici

Piano terra (corridoio)


