
 

 

 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI UN SISTEMA “HYPERCONVERGED DEDICATO AL VDI 

CON DISASTER RECOVERY INTEGRATO” COMPRENSIVO DI 
MANUTENZIONI, HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI CORRELATI.  

CIG 74085619EF – CUP J92C17000110001 
 

 

RISCONTRO A RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 4 

 

 

Quesiti: 

 
1) Ai fini del rispetto del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 del 
disciplinare di gara, si chiede se la sola rivendita di apparati iperconvergenti di qualsiasi marca 
possa essere considerato come fornitura analoga. 
2) Come da paragrafo 12 del disciplinare di gara, viene indicato che il plico conterrà al suo 
interno tre buste. Si chiede conferma che si tratti di un refuso e che il numero di buste da 
inserire nel plico sia due (“Busta A – Documentazione Amministrativa” e “Busta B – Offerta 
Economica”). 
3) In riferimento al disciplinare di gara, punto 10 del paragrafo 14.3.1. “Dichiarazioni 
integrative”, viene richiesto di dichiarare di aver preso visione dei luoghi e di allegare il 
certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dell stato dei luoghi in 
cui deve essere eseguita la prestazione. Si chiede pertanto conferma se sia obbligatorio 
effettuare il sopralluogo in modo da poter produrre la dichiarazione richiesta. In caso positivo, 
il sopralluogo è da considerarsi pro-forma oppure sarà possibile fare approfondimenti? Inoltre 
si chiede di esplicitare le modalità per poter organizzare formalmente il sopralluogo. 
4) Come da paragrafo 15 del disciplinare di gara, si chiede conferma che l’imposta di bollo 
vada applicata sul modello di offerta economica già in fase di offerta e non in caso di 
aggiudicazione. 
5) Si chiede la possibilità di proporre modifiche allo schema di contratto. 
6) E’ prevista la cessione del contratto? 
7) In base alla Struttura hw e alle funzionalità elencate all’interno del bando come: Ar caching, 
copy on write e Dram Data Cache, si identifica sul mercato come Unica soluzione quella del 
brand Syneto. E’ corretta questa informazione? 
8) E’ possibile fornire l’esatta collocazione dei tre cluster e dei relativi rack con descrizione 
della connettività tra di loro? 
9) E’ possibile fornire l’esatta collocazione degli apparati di DR per ogni cluster? 
10) Per quanto riguarda il punto 1 oggetto dell’appalto alla voce fornitura di hw si richiede: 
“Tutte le attrezzature offerte dovranno avere il dimensionamento minimo di seguito 
specificato”. Con questa frase si vuole andare ad identificare la struttura dell’architettura hw 
specificata nei vari punti o è possibile fornire diversa architettura hw ma con il requisito 
minimo di risorse specificato? 
11) In base alle specifiche richieste (2 nodi per sito, con complessivi 60 core/1TB (512Gb) 
ram/16TB hdd/6.4 TB SSD in ognuna delle sedi), si richiede se le stesse risorse possano essere 
distribuite su tre nodi per facilitare/migliorare il disservizio in caso di fault di un nodo. 
 
Risposte: 

 

1) Il paragrafo 7.3 del disciplinare di gara richiede quale requisito di capacità tecnica e 
professionale “Aver effettuato, a favore di committenti pubblici o privati, almeno una (1) 
fornitura avente ad oggetto beni e servizi analoghi a quelli di cui alla presente procedura negli 
ultimi 3 anni (2015-2016-2017)”. Pertanto è richiesto al concorrente di avere già svolto un 
contratto comprendete non solo la fornitura di beni analoghi ma anche l’espletamento di servizi 
analoghi. 



2) All’interno del plico vanno inserite due buste: “Busta A – Documentazione Amministrativa” e 
“Busta B – Offerta Economica”. 
3) Il sopralluogo non è obbligatorio e non è chiesto a pena di esclusione dalla gara. Se i 
concorrenti ritengo necessario effettuare un sopralluogo possono presentare richiesta scritta al 
Rup a mezzo fax. 
4) Come espressamente previsto dal paragrafo 15 del disciplinare di gara, l’offerta 

economica deve essere resa in bollo, nelle forme di legge, e sottoscritta con le modalità 

indicate nello stesso disciplinare di gara. 
5) Non è possibile proporre modifiche allo schema di contratto. 
6) Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 “Il contratto non può essere ceduto a 
pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d)”. 
7) Il brand indicato soddisfa i requisiti richiesti  
8) La collocazione dei tre cluster e dei relativi rack, come da capitolato tecnico, è in tre siti 
distinti collegati tra loro con la rete di Ateneo.  
9) Il DR, come da capitolato tecnico, deve essere integrato nel sistema iperconvergente in 
ognuno dei tre blocchi.   
10) L’architettura hw, come da capitolato tecnico, deve consentire l’implementazione di un 
sistema “Hyperconverged dedicato al VDI con Disaster Recovery integrato”  
11) Ogni nodo è totalmente indipendente dall’altro. 

 
 


